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Rapporter (/sv- Filter
se/mypages/reports)
Adress Protokollnummer Detektornummer
Min sida (/sv-
se/mypages/userpage) Q Q Q
Oanvianda detektorer . 0
Pabérjade mitningar @ 0
Avslutade matningar . 0
Rapporterade mitningar @ 4
Protokollnummer: 475328 B Excel
(Isv-
se/mypages/reports/excel/475328)
B Pdf (/sv-
Gbghus 34 / Orkestergatan 17 / Olsson se/mypages/reports/pdf/475328) Matansvarig: Soéren
Detektornummer Typ avrum Rum Vaning Starttid médtning Sluttid Ankomstregistrerad Berdknad
métning
621149335 Sovrum Sovrum 3 2020-10-21 00:00 2020- 2021-01-05 09:30 2021-01-
12-22 07 10:03
00:00
621651900 Vardagsrum Vardagsrum 3 2020-10-21 00:00 2020- 2021-01-05 07:45 2021-01-
12-22 07 10:03
00:00

Protokollnummer: 475327 B Excel
(/sv-
se/mypages/reports/excel/475327)
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; B Pdf (/sv-
Gbghus 34 / Orkestergatan 1/ Johansson se/mypages/reports/pdf/475327) Matansvarig: Soren
Detektornummer Typ avrum Rum Vaning Starttid médtning Sluttid Ankomstregistrerad Beraknad
métning
621973759 Vardagsrum Vardagsrum 1 2020-10-20 00:00 2020- 2021-01-05 09:30 2021-01-
12-22 07 10:03
00:00
621145424 Sovrum Sovrum 1 2020-10-20 00:00 2020- 2021-01-05 07:45 2021-01-
12-22 07 10:03
00:00
Protokollnummer: 475324 [Bj Excel
(Isv-
se/mypages/reports/excel/475324)
Gbghus 34 / Konsertgatan 13 / B Pdf (/sv-
Glimfjard se/mypages/reports/pdfi475324) Matansvarig: Soren
Detektornummer Typ av Rum Vaning Starttid matning Sluttid Ankomstregistrerad Beriknad
rum matning
621148584 Hobbyrum Hobbyrum 0 2020-10-20 00:00 2020- 2021-01-05 07:45 2021-01-
12-22 07 10:03
00:00
621144476 Hobbyrum Hobbyrum 0 2020-10-20 00:00 2020- 2021-01-05 09:30 2021-01-
12-22 07 10:03
00:00
Protokollnummer: 475323 [ Excel
(/sv-
se/mypages/reports/excel/475323)
B Pdf (/sv-
Gbghus 34 / Orkestergatan 3 / Orstrém se/mypages/reports/pdf/475323) Matansvarig: Soren
Detektornummer Typ av rum Rum Vaning Starttid matning Sluttid Ankomstregistrerad Beriknad
métning
621148501 Sovrum Sovrum 0 2020-10-21 00:00 2020- 2021-01-05 09:30 2021-01-
12-22 07 10:03
00:00
621968965 Vardagsrum Vardagsrum 0 2020-10-21 00:00 2020- 2021-01-05 09:30 2021-01-
12-22 07 10:03
00:00

Registrera matning

Du kan har registrera matningar pa tva olika satt, anting manuellt eller genom att ladda ner excelfil som du sedan fyller i och
laddar upp.

Registrera manuellt Importera med Excel Uppdatera flera matningar

Registrera manuelit

https://radonkund.eurofins.se/sv-se/mymeasurements Sida2 av 3



Eurofins Radon | View - 2021-01-07 21:54

Borja med.att fylla i ett matprotokoll. Du kan soka efter ett protokoll att kopiera uppgifter fran nedan eller starta med ett helt tomt
protokoll.

Sok pa adress eller starta
eller med

© 2021 Eurofins Radon Testing Sweden AB, Alla rattigheter reserverade, Version 1.4.1.14830
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i eurofins Boes RAPPORT 475328-01

utfardad av ackrediterat laboratorium
Tel 010490 8480 REPORT issued by an Accredited Laboratory

Radonmatning med sparfilm
(SSM, Métning av radon i bostader — metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2020

Métplats

Olsson

Orkestergatan 17
42139 Vastra Frélunda
Sweden
Kopiemottagare
s_j_gbg@yahoo.se
info@radonify.se

in kom : 2021-01-04 Beréknad: 2021-01-07 10:03:08

Fastighetsdata

Fast.beteckning: ~ Gbghus 34 Fastighetsnr:
Lagenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsar: -

Vaningsplan: 3

Uppmiitta vérden (for mer information, se baksidan)
Detektornr Beteckning Vaning Bg/m* Startdatum

621651900 Vardagsrum 3 <20  2020-10-21 00:00
621149335 Sovrum 3 20+ 10 2020-10-21 00:00
Anmérkningar:

Stoppdatum

2020-12-22 00:00
2020-12-22 00:00

Arsmedelvirde

Radongashalt <20 Bg/m?® (Becquerel per kubikmeter)

Angivet vérde ar dock det mest sannolika.

Radongashalten i bostaden varierar frn timme till timme, fran dag till dag och t.o.m. mellan olika &r beroende pa véderiek,
boendevanor m.m. Dérfor kan det verkliga arsmedelvérdet vara mellan 0 och 40 % hdgre eller Iagre 4n ovan angivna arsmedehvérde.

Matrapporten godkand:
Godkind: 2021-01-07 13:44:54

Johanna Lundberg
Métansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten ar |6senordssgnerad i datasystemet.

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfirdande laboratorium i fénég skriftligen godkant annat.

Mitprotolollet ifyilt av:

Bostadsinnehavare



&% eurofins e RAPPORT 475327-01

utférdad av ackrediterat laboratorium
0D 450:5100 REPORT issued by an Accredited Laboratory

Radonmatning med sparfilm
(SSM, Métning av radon i bostader — metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2020

Matplats

Johansson
Orkestergatan 1
42139 Vastra Frolunda
Sweden
Kopiemottagare
S_j_gbg@yahoo.se
info@radonify.se

Inkom : 2021-01-04 Beraknad: 2021-01-07 10:03:07

Fastighetsdata

Fast.beteckning:  Gbghus 34 Fastighetsnr:
Lagenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsar: -

Vaningsplan: 1

Uppmétta varden (for mer information, se baksidan)
Detektornr Beteckning Vaning Bg/m*® Startdatum

621973759 Vardagsrum 1 30+10 2020-10-20 00:00
621145424 Sovrum 1 <20  2020-10-20 00:00
Anmaérkningar:

Stoppdatum

2020-12-22 00:00
2020-12-22 00:00

Anm.

Arsmedelvirde

Radongashalt 20 Bg/m® (Becquerel per kubikmeter)

Angivet vérde &r dock det mest sannolika.

Radongashalten i bostaden varierar frén timme till timme, fran dag till dag och t.o.m. mellan olika &r beroende pa véderiek,
boendevanor m.m. Dérfor kan det verkliga drsmedelvérdet vara mellan 0 och 40 % hégre eller lagre 4n ovan angivna arsmedelvérde.

Matrapporten godkand:
Godkand: 2021-01-07 13:44:51

Johanna Lundberg
Métansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten &r |6senordssignerad i datasysemet.

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte SWEDAC och utférdande laboratorium i fonvég skriftligen godként annat.

Métprotolollet ifyllt av:

Bostadsinnehavare



5% eurofins Bxes RAPPORT 475324-01

Tel 010 490 8480 utfardad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Radonmatning med sparfilm
(SSM, Matning av radon i bostader — metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2020

Matplats

Glimfjard
Konsertgatan 13
42139 Vastra Frolunda
Sweden
Kopiemottagare

s_j_gbg@yahoo.se
info@radonify.se

Inkom : 2021-01-04 Beréknad: 2021-01-07 10:03:06

Fastighetsdata

Fast.beteckning:  Gbghus 34 Fastighetsnr:
Lagenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsar: -

Vaningsplan: 0

Uppmaétta varden (fér mer information, se baksidan)

Detektornr Beteckning Vaning Bg/m? Startdatum

621148584 Hobbyrum 0 170 £30 2020-10-20 00:00
621144476 Hobbyrum 0 150 +£20 2020-10-20 00:00

Anmadrkningar:

Stoppdatum

2020-12-22 00:00
2020-12-22 00:00

Arsmedelviarde

Radongashalt 160 Bg/m?® (Becquerel per kubikmeter)

Angivet vérde ar dock det mest sannolika.

Radongashalten i bostaden varierar fran timme till timme, fran dag till dag och t.o.m. mellan olika ar beroende pa vaderlek,
boendevanor m.m. Dérfor kan det verkliga arsmedelvérdet vara mellan 0 och 40 % hdgre eller Idgre an ovan angivna arsmedelvérde.

Matrapporten godkand:
Godkind: 2021-01-07 13:44:47

Johanna Lundberg
Méatansvarig: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten ar l6senordssgnerad | datasystemet.

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte SWEDAC och utférdande laboratorium i fonég skriftligen godként annat.

Métprotokollet ifyllt av:
Soren

Bostadsinnehavare



4¥ eurofins Boxes RAPPORT 475323-01

97103 LULEA utfardad av ackrediterat laboratori
avac iterat |al onum
Tel 010 490 8480 REPORT issued by an Accredited Laboratory

Radonmatning med sparfilm
(SSM, Matning av radon i bostader — metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2020

Matplats

Orstrom
Orkestergatan 3
42139 Vastra Frolunda
Sweden
Kopiemottagare

s_j_gbg@yahoo.se
info@radonify.se

Inkom : 2021-01-04 Beraknad: 2021-01-07 10:.03:05

Fastighetsdata

Fast.beteckning: ~ Gbghus 34 Fastighetsnr: =
Lagenhetsnummer: -

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsar: -

Vaningsplan: 0

Uppmétta varden (fér mer information, se baksidan)

Detektornr Beteckning Vaning Bg/m?® Startdatum Stoppdatum Anm.

621148501 Sovrum 0 140 £20 2020-10-21 00:00 2020-12-22 00:00
621968965 Vardagsrum 0 150 £20 2020-10-21 00:00 2020-12-22 00:00

Anmérkningar:

Arsmedelvirde
Radongashalt 140 Bg/m® (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar fran timme till timme, fran dag till dag och t.o.m. mellan olika ar beroende pa véderiek,
boendevanor m.m. Dérfor kan det verkliga arsmedelvéardet vara mellan 0 och 40 % hogre eller I&gre dn ovan angivna arsmedelvérde.
Angivet varde ar dock det mest sannolika.

Matrapporten godkand: Matprotolollet ifyilt av:
iy S Saren
Godkind: 2021-01-07 13:44:43
Johanna Lundberg Boda ds H}iéﬁ;vare """"

Maétansvarig: Eurofins Radon Teging Sweden AB
Rapporten arlosenordssignerad i datasystemet.

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfardande laboratorium i fonég skriftligen godként annat.



UPPMATTA VARDEN
Om rapportens arsmedelvérde underskrider 200 Bg/m? ligger det under Folkhalsomyndighetens riktvérde och anses da
~ vara acceptabelt, det vill sdga inga atgarder mot radon behéver vidtas.

MATOSAKERHET

Métningen &r utférd med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utfardad av Strélsdkerhetsmyndigheten (SSM).
Métresultaten fér de enskilda detektorerna anges med 95 % konfidensintervall. Ett métvérde pa t.ex. 250 + 20 Bg/m?
betyder att radonkoncentrationen med 95 % sakerhet ligger inom intervallet 230-270 Bg/m? med 250 Bg/m® som det mest
sannolika vardet.

GRANS- OCH RIKTVARLDEN FOR RADONGASHALTER
Hogsta tillatna radongashalten, som den beraknas enligt metodbeskrivning utgiven av Stralsikerhetsmyndigheten:

200 Bg/m® Hogsta radonhalt i nya byggnader. BFS 2011:6 t.o.m. BFS 2015:3 (BBR 22, 6:23).
200 Bg/m® Riktvérde fér bostéder, forskolor, skolor och andra allmanna lokaler enl. Folkhélsomyndigheten.
200 Bg/m?® Nivagrénsvarde for arbetsplatser ovan jord. Stralskyddslag (2018:396).

.

Enligt BFS 2011:6 t.o.m. BFS 2015:3 (BBR 22, 6:23) far radongashaltens &rsmedelvarde i ny byggnad inte éverskrida 200
Ba/m® i rum dér personer vistas mer an tillfalligt. Det &r kommunens byggnadsnamnd som ser till att bestammelserna for
nybyggda hus féljs och ger rdd om hur man bygger s4 att man inte far problem med markradon. Riksdagen har faststzlit
ett delmal for inomhusmiljé. Enligt delmalet ska radongashalten i alla bostader understiga 200 Bg/m?® ar 2020.

Om radongashalten (&rsmedelvardet) i bostader och lokaler dér personer stadigvarande vistas oOverstiger 200 Bg/m?® bor
det bedémas som olégenhet fér ménniskors halsa. Socialstyrelsen rekommenderar att halten sénks till lagsta rimliga niva
med hénsyn till hélsorisken och kostnaderna. Ar halterna mycket héga bér atgarder vidtas snabbt. Det &r kommunens
miljo- och hélsoskyddsnadmnd, eller motsvarande, som handlégger fragor kring radon i hus.

JAMFORELSE MED ALDRE MATNINGAR

Resultat fran métningar avslutade fore 1994-01-01 redovisades som radondotterhalt, Bg/m? (EER). For jamforelse mellan
radondotterhalter uppmaétta fore 1994-01-01 och senare uppmétta radongashalter: Multiplicera de &ldre matvardena med 2.
Nu géllande gréns- och riktvarden for aldre métningar framgér av foljiande tabell:

Aldre matningar  Nya matningar

(radondotterhalt)  (radongashalt)
Nya hus, bygglov efter 1981-01-01 (gransvérden) 70 Bg/m® (EER) 200 Bg/m?®
Bostéder och lokaler dar personer stadigvarande vistas 100 Bg/m® (EER) 200 Bg/m?®

UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN

Bostadsinnehavarenintygar att instruktionen fér matning folits och att métprotokollets uppgifter &r riktiga. Detta &r viktigt for
att rapporten ska bli juridiskt gallande. Eurofins Radon Testing Sweden AB svarar fér att angiven radongashalt motsvarar
den exponering spéarfilmen utsatts for, samt att évrig hantering av métningen inom foretaget skett pa riktigt satt. OBS!
Métrapporten skall inte returneras till Eurofins.

ATGARDER MOT RADON
Omfattning och typ av atgérder beror p4 om radonet kommer fran marken eller byggnadsmaterialet (blabetong).

Information om l&mpliga &tgérder finns i "Radonboken. Befintliga byggnader", utgiven dec. 2014 och "Radonboken. Nya
byggnader" (T6:2004).

For rad eller information om atgérder kan Ni vénda Er till oss pé Eurofins Radon eller miljé- och halsoskyddskontoret /
byggnadsnamnden i Er kommun.



Inldsningsfil fér radonmaéatningar
Var vénlig fyll i en rad per detektor som ingar i ma

Borja med att fylla i faltet for fastighetsbetecknin

Bla kolumner: Maste fyllasi. Om du inte vet vad |
Grona kolumner: Frivillig information

Sa hér grupperas detektorer pa rapporter
Om ldgenhetsnummer ar ifyllt kommer detektorer pa rader som
Om lagenhetsnummer inte fylltsi kommer detektorer pa rader s

Kolumnl Matadres: Matadress Ad Matad M:

Typ av fastigh Byggnadsar

Ant Detektornum

! Namn pa rumi Startdatum

Slutdatum

Gbghus34 Johansson Orkestergl 42139 VF Flerbost.hus 1965-66 1 621973759 Vardagsrum 2020-10-20 2020-12-22 Soren
Gbghus34 Johansson Orkestergl 42139 VF Flerbost.hus 1965-66 1 621145424 Sovrum 2020-10-20 2020-12-22 Soéren
Gbghus34 Glimfjard Konsertg13 42139 VF Flerbost.hus 1965-66 0 621148584 Hobbyrum 2020-10-20 2020-12-22 Soren
Gbghus34 Glimfjard Konsertg13 42139 VF Flerbost.hus 1965-66 0 621144476 Hobbyrum 2020-10-20 2020-12-22 Soéren
Gbghus34 Orstrom Orkesterg3 42139 VF Flerbost.hus 1965-66 0 621148501 Sovrum 2020-10-21 2020-12-22 Soren
Gbghus34 Orstrom Orkesterg3 42139 VF Flerbost-hus 1965-66 0 621968965 Vardagsrum 2020-10-21 2020-12-22 Soéren
Gbghus34 Olsson Orkesterg17 42139 VF Flerbost-hus 1965-66 3 621651900 Vardagsrum 2020-10-21 2020-12-22 Soéren
Gbghus34 Olsson Orkesterg 17 42139 VF Flerbost-hus 1965-66 3 621149335 Sovrum 2020-10-21 2020-12-22 Soéren




